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La alternativa considerada para el caso de falla en el arranque en negro de la CHY es tensionar 
la línea Rincón - Salto Grande desde la ET Salto Grande. 
Para esta maniobra se deberá contar con al menos 5 máquinas en servicio en la CH Salto 
Grande. Se deberá utilizar el reactor de Rincón R1 B5RI y considerar una tensión::; 480 kV en ET 
Salto Grande. 

Desde ET Rincón se energizará la línea de 500 kV Rincón - Yacyretá 1 (5RIYA1) mediante el 
cierre del interruptor 5DC08 y luego la CHY podrá arrancar sus máquinas en modo normal. 
Luego se continuará la recuperación de acuerdo a lo previsto en la estrategia principal desde 
barras de ET Rincón (punto 8.3. Instrucción N° IT 09.52 – CH Yacyretá; punto 6.1.2. OS N° 8 – 
TRANSENER).
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